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Объектами исследований являются конденсационная электростанция 
мощностью 620 МВт и энергетический блок турбогенератор-трансформатор 
мощностью 210 МВт.  
Цель работы: спроектировать конденсационную электростанцию 
установленной мощностью 620 МВт, выбрать основное оборудование, 
электрические аппараты, выбрать электродвигатели собственных нужд и 
смоделировать их самозапуск. Произвести расчет устройств релейной защиты 
для одного из энергоблоков и оценить чувствительность выбранной защиты.  
 В ходе проведения исследования использовались аналитические, 
расчетные и графоаналитические методы, использована программа GTCURR. 
проведен структурный и функциональный анализ электрической схемы 
электростанции; 
 выбраны силовое оборудование и электрические аппараты для 
проектируемой электростанции; 
 выбраны электродвигатели собственных нужд и смоделирован их 
успешный самозапуск; 
 произведен выбор и расчет устройств релейной защиты для 
энергетического блока генератор-трансформатор. 
В процессе работы использовались аналитические, расчетные и 
графоаналитические методы, использована программа «Мустанг». 
Степень внедрения: частичная. 
Область применения: используемая методика исследования может быть 
рекомендована для применения в проектных организациях. 
Экономическая эффективность определяется заранее проведенными 
расчетами без реального ущерба ЭЭС.  
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В будущем планируется предложить проектной организации 
использование расчетной части КЭС. 
Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки 
ЭЭС – электроэнергетические системы; 
КЭС – конденсационная электрическая станция; 
ЭДС – электродвижущая сила; 
РПН – регулирования напряжения под нагрузкой; 
СТС – Система тиристорного самовозбуждения; 
БЩУ – блочные щиты управления; 
ТГ – турбогенератор; 
ВЛ – воздушная линия; 
ПС – подстанция; 
РУ – распределительное устройство; 
КЗ – короткое замыкание; 














Проблема и ее актуальность. Среди многих ветвей народного хозяйства 
энергетика занимает ведущее положение.  
Электроэнергетическая система представляет собой совокупность 
электростанций, всего оборудования на них, электрических и тепловых сетей, 
соединённых между собой и участвующих в непрерывном процессе 
производства, передачи и потребления электроэнергии. Нарушение работы 
хотя бы одного из этих устройств может привести к нарушениям в режимах 
работы других, что может привести к серьёзным последствиям: отключение 
электричества крупных районов, массовому недоотпуску электроэнергии и 
нарушению сложного технологического процесса крупных промышленных 
предприятий. 
Без высокоэффективной и надежной релейной защиты, являющейся 
первой ступенью противоаварийной автоматики, невозможно обеспечить 
надежную, бесперебойную работу энергосистемы. Требования к устройствам 
релейной защиты возрастают по мере увеличения мощности электростанций, 
установки нового дорогостоящего оборудования и агрегатов. Сказанное 
обусловливает необходимость непрерывного совершенствования системы 
устройств РЗА, применения новейших достижений в области электроники и 
вычислительной техники. 
Целью работы является проектирование конденсационной 
электростанции установленной мощностью 620 МВт  и релейной защиты блока 
генератор-трансформатор. Выбрать основное силовое оборудование, 
электрические аппараты, оборудования для электроснабжения собственных 
нужд и проектирование главной схемы электрической станции. 
Объект исследования. Объектом исследования является 
конденсационная электрическая станция. 
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Предмет исследования. Выбор оборудования для КЭС, выбор релейной 
защиты, а также  описание расчетного присоединения. 
Практическая значимость результатов ВКР. Полученные в работе 
практические результаты в дальнейшем могут быть использованы для учебных, 

















1.  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КЭС 
Распределительное устройство высшего напряжения 330 кВ (РУ ВН) 
Распределительное устройство среднего напряжения 110 кВ (РУ СН) 
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РУ  ВН РУ СН
G1 G2 G3
 
Рисунок 1- Выбор  структурной схемы  
Таблица 1 -  Данные турбогенераторов 
 
2. ВЫБОР ТИПА ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ 
Условия выбора: 
Таким образом, выбираем генераторы типа ТГВ-200-2МУЗ и ТГВ-200--
2УЗ, [1, стр. 18, табл. 1]. 
Расшифровка обозначений: 
ТГ – турбогенератор; 










Uном, кВ Iном, кА cos φном 
ТГВ-200-
2У3 
3000 235,63 200 15,75 8,625 0,85 0,54 
ТГВ-210 -
2МУЗ 
3000 247 210 15,75 9,5 0,85 0,33 
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3000 - номинальная активная мощность генератора, МВт; 
2 – число полюсов; 
М- модифицированный  
У – генератор принадлежит к использованию для “умеренного” климата; 
З – в закрытом помещении с естественной вентиляцией. 
Таблица 2 – сопротивления и соединения обмоток ТГ 
Маркировка I_ном, 
кА 
Х "d Xd X2 Ta














Таблица 2.1 – Система возбуждения и охлаждения 
Маркировка Виды систем возбуждения 






ТГВ-200-2У3 ТС (СТВ-200) НВ НВ НВ 
ТГВ-210 2МУЗ ТС (СТВ-200) Н/Водой Н/В Н/В 
Система охлаждения: 
     ТГВ 
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Охлаждение обмотки статора - непосредственное водяное охлаждение. 
Корпус статора турбогенератора цилиндрический, сварной, неразъемный, в 
который встроены четыре горизонтально расположенные газоохладителя. Пазы 
статора открытые прямоугольные. Обмотка статора трехфазная двухслойная с 
транспозицией элементарных проводников. Стержни обмотки турбогенератора 
из сплошных и полых проводников, по которым циркулирует охлаждающая 
дистиллированная вода. Лобовые части обмотки корзиночного типа. При 
непосредственном охлаждении вода циркулирует по внутри проводниковым 
каналам и, соприкасаясь непосредственно с нагретой медью, отводят от нее 
теплоту при максимальной эффективности теплопередачи, так как между 
источником тепла и охлаждающей средой нет никаких барьеров. Большим 
преимуществом такой системы является также небольшая тепловая нагрузка 
изоляции. 
впуска и выпуска газа по длине ротора чередуются. 
.Тиристорная система самовозбуждения (ТС) 
    Система тиристорного самовозбуждения (СТС) предназначена для питания 
обмоток возбуждения турбо и гидрогенераторов выпрямленным регулируемым 
током. Питание тиристорного выпрямителя осуществляется через 
трансформатор, подключенный к генераторному токопроводу. Для запуска 
генератора предусмотрена цепь начального возбуждения, которая 
автоматически формирует кратковременный импульс напряжения на обмотке 
ротора до появления ЭДС обмотки статора генератора. Импульс напряжения 
достаточен для поддержания устойчивой работы тиристорного 
преобразователя в цепи самовозбуждения. Питание цепей начального 
возбуждения осуществляется как от источника переменного тока, так и от 
станционной аккумуляторной батареи. В системе СТС выпрямленное 
номинальное напряжение составляет до 500 В, а выпрямленный номинальный 
ток – не более 4000 А. Благодаря высокому быстродействию управляемого 
выпрямителя и предельным уровням напряжения и тока возбуждения в 
сочетании с эффективными законами управления система СТС обеспечивает 
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высокое качество регулирования и большие запасы устойчивости 
энергосистем.  
 
Рис 2. Система тиристорного самовозбуждения 
 
Описание элементов: КК-контактные кольца; КСС- контактор 
самосинхронизации; РВ – резервный возбудитель; АГП – автомат гашения 
поля; ВРГ, ВФГ – тиристорные вентили рабочей и форсировочной групп; 
СУВРГ, СУВФГ, СУВВВ – системы управления вентилями соответствующих 
групп; ТСНР, ТСНФ – трансформаторы СН тиристорных выпрямителей 
рабочей и форсировочной групп; ВТ-выпрямительный трансформатор; СГ – 
синхронный генератор; ОВГ – обмотка возбуждения генератора; АРВ- 
автоматический регулятор возбуждения; ИТТ, ИТН – измерительные 
трансформаторы тока и напряжения. 
  3.  ОБЩИЙ БАЛАНС МОЩНОСТЕЙ 
3.1. Баланс активных мощностей  
1





P P n МВт

        
где 
Gi
номP  -  
        NG –  











P Р МВт     , 
где Кс.н. – 
 
– на напряжении UРУ ВН = 330  кВ 
max 2 155 0,82 254.2( );
ВH ВH
PAC W однP N P K МВт        
где NW – число линий нагрузки на данном напряжении. 
– на напряжении UРУ СН = 110 кВ 
max 6 50 0,8 240( );
СH СH
PAC W однP N P K МВт        
– суммарная нагрузка 
254 240 494.2( );BH CHPAC PACPACP P P МВт
       
4. Расчёт перетока активной мощности на электростанции (резерва): 
. . 620 49.6 494.2 76.2( );ПЕРЕТОК уст C H PACР Р Р Р МВт
        
3.2. Баланс реактивных мощностей 
1.  Расчёт суммарной реактивной мощности генераторов: 
номG
N




(arccos(cos )) (arccos(0,85)) 200 124( )
(arccos(cos )) (arccos(0,85)) 210 130( )
номG G ном G
номG G ном G
Q tg P tg Мвар
Q tg P tg Мвар


    
    
 














    
 3.  Расчёт реактивной нагрузки внешних потребителей энергоустановки: 




(arccos(cos )) (arccos(0,78)) 155 120( )







Q N Q K




    
   
 
где NW – число линий нагрузки на данном напряжении. 




(arccos(cos )) (arccos(0,79)) 50 38.5( )







Q N Q K




    
   
 
– суммарная нагрузка 
203.94 186.26 390.2( )BH CHPAC PACPACQ Q Q Мвар
       
4.  Расчёт перетока реактивной мощности на электростанции (резерва): 
. . 384 30.72 390.2 36.92( )ПЕРЕТОК G C H PACQ Q Q Q Мвар

         
3.3. Баланс полных мощностей  
2 2 2 2620 384 729.411( )G G GS P Q МВА        









    











    
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    
– суммарная нагрузка 
2 2 2 2( ) ( ) 494.20 390.20 629.67( )PAC PAC PACS P Q МВА
        
4 2 2 2 276.20 36.70 84.58( ).ПЕРЕТОК ПЕРЕТОК ПЕРЕТОКS P Q МВА      
 
 
4.3. Аналитический расчет продолжительных режимов
РУ  ВН РУ СН
G1 G2 G3
C






























































200 ; 210 ;
200 (arccos0,85) 124 ; 210 (arccos0,85) 130.2 ;








Р MВт Р Р MBт
Q tg Mвар Q Q tg Mвар




      
      


  В качестве примера расчета рассмотрим режим максимальной нагрузки 
Т1:   
1 1
1 .





BH G G G G
S S
S S S S S i j МВА

          
 
Т2:   
2 2
2 .





BH G G G G
S S
S S S S S i j МВА

          
 
Т3:   
3 3
3 .





BH G G G G
S S
S S S S S i j МВА

          
 








Т Т Т Т
СН СН ВН ВН
T T




S S S S




     
   

 
Вывод: Значение, полученное аналитическим методом, режима 
максимальной нагрузки совпадает со значением, выданным ЭВМ. 
 
 
5. ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРОВ И АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ 
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Таблица 5.1 – Выбор блочных двухобмоточных трансформаторов 
Примеры 
выборов блочных двухобмоточных трансформаторов Т1: 
1 216.592ТННS МВА ; 


























    



























Пример выбора автотрансформаторов Т4 и Т5: 
Определим требуемую номинальную мощность трансформатора: 
Sтреб_ном =MAX(SРАСЧ_ max(min)(п/ав) /Ксист_нагрузки; SРАСЧ_РЕМ/Кав_перегрузки), 
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где Ксист_нагрузки  =1.07,      Кав_перегрузки=1.4       
 . .
107.2 214




   
 
 
5.2. Основные каталожные параметры 
К основным параметрам отнесены характеристики напряжений, мощностей 
обмоток и стоимости трансформаторов. Для определения расчетной стоимости 
трансформаторов с высшим напряжением больше или равно 35 кВ 
воспользуемся . 
Таблица 5.3 – Каталожные данные трансформаторов  
5.3. Расшифровка обозначения типа трансформатора: 




5.4. Описание системы охлаждения оборудования 
Таблица 5.5 – Описание системы охлаждения оборудования 
 










6.1. Привести структурную схему с обозначением: 




2*155 МВт 6*50 МВт






















Рисунок 6.1 – Структурная схема с обозначением  










7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЫБОРА АППАРАТУРЫ 
И ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ ВЫБРАННОГО  ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
7.1 Расчетные условия по продолжительным режимам работы 
Таблица 7.1 – Расчетные формулы для присоединений и сборных шин  
Таблица 7.2 – 












Продолжение таблицы 7.2 
7.2 Расчетные условия по режимам коротких замыканий 
7.2.1 Расчет режима трехфазных коротких замыканий 
 
РУ  ВН РУ СН
G1 G2 G3
C
























































































Рисунок 7.2 – Схема замещения электростанции для трехфазного КЗ 
Для аналитического расчета принимаем следующие базисные условия для 
расчёта параметров схемы замещения в относительных единицах: 










U кВ I кА
U
   
 
 
РУ  ВН РУ СН
G1 G2 G3
C




























































Рисунок 7.3 – Структурная схема с выделенными зонами 
Расчет параметров схемы замещения 











      
 
22
(0) (0)sin 1 cos 1 0.85 0.527       
'' 2 '' 2
2,3 (0) (0) (0) (0) (0)
2 2
( cos ) ( sin )
(1 0.225 0.85) (1 1 0.225 0.527) 1.135
G d dE I x U I x        




























2 1 1 4
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1 4
1.041 0.781 1.135 0.674
1.085
0.781 0.674
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E x E x
E
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    
Суммарное значение периодической составляющей тока К.З. 
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* 1 2.997 5.02 14.73 ПО КЗ бI I I кА     ; 
Определим значение ударного тока 0,01/0,41(1 ) 1.976уК е
  
2 2 14.73 1.976 38.1 .у ПО Уi I К кА        
Таблица 7.3 – Сравнение результатов расчета 




Параметры режима трёхфазного 
К.З. 
кАIПО ,  кАIПО ,  




Таблица 7.4 Результаты расчёта режима трёхфазного К.З. программой  
Обозначение точки 














K1 – Выводы 
генератора G3 
G1 8,87 0,150 1,937 24,3 
G2 15,9 0,184 1,952 43,9 
G3 45,7 0,330 1,965 127 
система 12,6 0,0402 1,9 33,856 
Суммарное значение  83,07 0,173 1,935 228 
Расчетное значение  45,7 0,330 1,965 127 
K2 – Шины РУ СН – G1 2,09 0,109 1,912 5,65 
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110 Кв G2 3,97 0,184 1,941 10,9 
G3 4,04 0,193 1,943 11,1 
система 3,72 0,0401 1,781 9,37 
Суммарное значение  14,78 0,119 1,787 37,5 
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     
* 2 0,756 5,02 3.92КЗС КЗС бI I I кА    
 
Программный расчет токов короткого замыкания находится в приложении B 
Сравним результаты расчёта программы GTCURR и аналитического расчета. 
Таблица 7.5. Результаты расчёта режима трёхфазного К.З. 








кАIПО ,  
кАIПО ,  
K2 – Шины РУ ВН – 220 
кВ 
G1  2,09 2,8 
G2  3,97 3,81 
G3 4,04 3,81 
 Система 3,72 3,92 
Суммарное значение G1 + G2 + G3 + 
Система 
14,78 14,35 
Сравнивая аналитический и программный расчеты можно сказать, что 
полученные результаты незначительно отличаются друг от друга, но поскольку 
при аналитическом расчете были использованы некоторые допущения (не учет 
активных сопротивлений), а так как программа GTCURR рассчитывает более 
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точно, то в дальнейшем будем использовать результаты, полученные в 
программе GTCURR. 
Расчет режима однофазного короткого замыкания 
Для целей расчётов в структурную схему вводим все источники питания и те 
связи источников между собой и с местом повреждения, которые обтекаются 
током короткого замыкания. Нагрузку при расчётах режимов коротких 
замыканий не учитываем. Поскольку однофазное короткое замыкание является 
несимметричным К.З. то для расчетов токов короткого замыкания приводим 
режим к симметричному путем введения сопротивление шунта, которое 
находится методом симметричных составляющих. Для этого составим схемы 
замещения прямой, обратной и нулевой последовательности к точке короткого 
замыкания. Расчет для однофазного короткого замыкания для точки K2 
(1)
 (РУ 
СН 110 кВ) Определим сопротивление шунта который определяется для 


































Расчёт  схемы замещения нулевой последовательности: 
1
1 2 0 2 2
0 1 0
1 1000
,   0.5 0.323 260 0.363
2 2 340






x x тогда x x L
U
x x x x о е
          
      
 
для АС 300/49 x0=0,323 Ом/км и L=260 км 
ХС
ХЛ







Рисунок 7.2. Схема замещения нулевой последовательности для 
однофазного КЗ 
 
Рисунок 7.2.8 Эквивалентная схемы замещения 











Х Х Х  
 
    
   
 
Ударный ток К.З.: 2 ;у К уi I К  1,976уК   (из расчета трехфазного К.З.) 
2 18,803 1,976 52,545 .уi кА     
27 
 
Сравним режимы коротких замыканий 
 Таблица 7.2.1 – Сравнение результатов режимов 
 
8. ВЫБОР КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ В ЦЕПЯХ 
РАСЧЕТНОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
8.1 Выбор выключателей 
Предварительный выбор аппарата выполняется по условиям работы в 
продолжительных режимах и электродинамической стойкости в режимах КЗ. 







































Р – разъединитель; Н – наружной установки; Д – двухколонковый; 
110 – номинальное напряжение, кВ; 2000 – номинальный ток, А; 
У – для работы в районах с умеренным климатом; 1 - для работы на 
открытом воздухе. 
РВП-20/12500 У3 
Р – разъединитель; В – внутренней установки; П – с поступательным 
движением главных ножей; 20 – номинальное напряжение, кВ; 12500 – 
номинальный ток, А; У – для работы в районах с умеренным климатом; 3  
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9. ВЫБОР ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ  ЦЕПЕЙ РАСЧЕТНОГО 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
1). Выбор гибких шин и токопроводов: 
В ОРУ 110 кВ применяются гибкие шины, выполненные проводами АС. 
Гибкие провода применяются для соединения блочного трансформатора с 
ОРУ.    
Выводы блочного трансформатора: 
нормI 0,398 кА     максI 0,437 кА  









    
Принимаем три провода в фазе АС 150/19, наружный диаметр 16,8 мм, 
допустимый ток 3·450=1350 .Проверка сечения на нагрев по допустимому 




2). Выбор комплектного пофазно-экранированного токопровода для выводов 
генератора G1. Участок от выводов генератора G1 в блоке до выводов 
блочного трансформатора выполняем следующим комплектным пофазно - 




max ; 9,433кА 10 кА;











Таблица 9.3 - Выбор и проверка пофазно-экранированного токопровода 
10. ОПИСАНИЕ ФОРМЫ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ ОБЪЕКТА. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ 










Приведем требования ПУЭ к классу точности измерительных приборов [6, 
глава 1.5, пункт 1.5.15; глава 1.6, пункт 1.6.2].    Таблица 10.3 - Требования 










измерительные приборы и приведем их характеристики в таблице 10.4 [1, табл. 
6.26, с. 387; 2, табл. П4.7]. 
Таблица 10.4 –Выбор измерительных приборов 
Рассчитаем 






















Таблица 10.8 - Трансформаторы тока 
 
Буквенное и числовое обозначение ТА: 
ТШ-20-10000/5 
Т – трансформатор тока; Ш – шинный  20 – номинальное напряжение; 
10000 – ток первичной обмотки, А;  5 – ток вторичной обмотки, А; 
 ТФЗМ 110Б-III: 
Т – трансформатор тока; Ф – с фарфоровой изоляцией; 
З – с обмотками звеньевого типа; М – маслонаполненный; 
110 – номинальное напряжение, кВ;  Б – категория внешней изоляции по длине 




Т – трансформатор тока; В – встроенный; 
Т – для силовых трансформаторов и автотрансформаторов; 
110 – номинальное напряжение ввода трансформатора (автотрансформатора), 
кВ; I – вариант конструктивного исполнения; 1000 – номинальный первичный 
ток основного вывода, А; 5 – номинальный вторичный ток, А. 
 
Рисунок 10.2 Схема подключения измерительных приборов 
Выбор измерительных трансформаторов напряжения: 
Условия выбора и проверки ТV: 
Трансформаторы напряжения выбирают: 
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 По напряжению установки 
;уст номU U  
 По конструкции и схеме соединения обмоток; 
 По классу точности; 
 По вторичной нагрузке 
2  номS S  
Приведем требования ПУЭ к классам точности ТV [6]. 













1,5 допускается 1,0 

































расч. 220 24,2 0,5 
ката
л. 
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Рисунок. 10.3 - Схема подключения первичной обмотки TV 
 
2.ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
СОБСТВЕННЫХ НУЖД 
11. РАСЧЕТ  СОБСТВЕННЫХ НУЖД 










Таблица 11.2 – Обозначения в таблице 1.1 
ПН -питательный насос  
ЦНциркуляционный насос 
КНконденсационный насос 





БНбустерный  (багерный)  насос 
Ммельница молотковая или барабанная 
Ддробилка 
K З коэффициент загрузки 
P суммарная мощность конкретных агрегатов собственных нужд 
Pрасч.Удрасчетная мощность  электродвигателя единичного механизма с.н. 
n oскорость вращения 
М с.начачальный момент сопротивления 
J момент инерции 
44 
 
p  показатель степени, характеризующий тип механической характеристики 
Данные по линиям связи энергообъекта с энергосистемой представлена в 


















































 Выбор схемы собственных нужд 
Мощность ТСН: 0,08 0,08 247 16.7ТСН генS S МВА     
Так как 25ТСНS МВА , то схема питания собственных нужд будет содержать 
двухобмоточные ТСН и ПРТСН. 
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расчет а программе МУСТАНГ 
 
Рисунок 11.6 – Результаты. Узлы
 




Напряжение на шинах ВН и СН в пределах допустимого отклонения. 
Напряжение на электродвигателях равно номинальному. Использовали  РПН 
на ТР2 и ТР3. Расчет установившегося режима через резервный 
трансформатор с.н. 
 
Рисунок 11.10 – Результаты. Узлы 
После регулирования РПН резервоного т.с.н мы добились нужного 
напряжения на всех узлах.  
Ввод исходных данных 
 





Рисунок 11.12 – Исходные данные по регуляторам скорости 
 
Рисунок 11.13 – Исходные данные по регуляторам возбуждения 
 
Рисунок 11.14 – Исходные данные по возбудителям 
 





замыкание К1      
 
Рисунок 11.17 – Автоматика К1 
 






Рисунок 11.19 – Автоматика К2 
 







Рисунок 11.21– Автоматика К3 
 









Рисунок 11.23 – Автоматика К4 
Рисунок 11.24 – Результат при К4 
Все двигатели успешно самозапустились. Напряжение восстановилось за 
чуть больше 9с. Скольжение восстановилось к исходному за чуть больше 9 с. 





 Рисунок 11.26 – Результат при полной остановки двигателя  
Полная остановка двигателей происходит  по истечению 130-140 секунд. 
Произведем самозапуск двигателей после их полной остановки  
 
Рисунок 11.27 – Результат при полной остановки двигателя  
 
Как видим самозапуск не успешен, не установилось нужное напряжение и не 
запустились несколько двигателей.  Полностью не запустились ПН, КН, РВ 
на двух секциях и почти  не запустился дымосос. Произведем мероприятия 
для успешного запуска важных агрегатов, путем исключения из самозапуска 




Отключим М, Д, нагрузку стац. это узлы 35 и 36. 
 
Рисунок 11.27 – Отключение двигателей  
 
 Рисунок 11.28 – Результат после корректировки 
Как видно что при отключени указанных двигателей , самозапуск успешен. 
По истечению 350 секунд все двигатели запустились.Попробуем теперь  





Рисунок 11.29 – Самозапуск двигателей  








значительном увеличении тока в месте повреждения при незначительном 
изменении тока в остальных частях обмотки, что приводит к большим 
разрушениям. Для защиты обмотки статора турбогенератора, имеющего 
выведенные параллельные ветви обмотки статора каждой фазы, применяют 
поперечную дифференциальную защиту, реагирующую на разность токов 
трех фаз в указанных параллельных ветвях. Защиты выполняется без 
выдержки времени в связи с повышенной опасностью развития повреждения. 
Для защиты обмотки статора, не имеющей параллельных ветвей, 
используется защита от замыканий на землю. 
1. Замыкания на землю. Такие повреждения относятся к наиболее 
частым видам повреждений обмотки статора. Обычно вблизи повреждения 
возникает дуга, которая может вызывать серьезные повреждения стали 
статора при большом токе повреждения. Для мощных турбогенераторов и 
турбогенераторов, мощностью 63 и 100 МВт, не имеющих гальванической 
связи с системой собственных нужд или системой потребителей, 
применяется защита с использованием напряжения нулевой 
последовательности первой гармоники и напряжения третьей гармоники.  85-
90% витков обмотки статора со стороны фазных выводов защищается с 
помощью органа напряжения нулевой последовательности первой 
гармоники, а остальная часть обмотки – с помощью органа напряжения 
третьей гармоники. В некоторых случаях используются защиты, 
использующие наложенные на цепь статора напряжения переменного или 
постоянного тока. Исполнительный орган защиты реагирует на ток в цепи 
источника наложенного напряжения при возникновении К.З. на землю. Такие 
защиты охватывают всю обмотку статора. При наличии на генераторах 
гальванических ответвлений защита от замыканий на землю выполняется на 
емкостном токе при токе замыкания на землю более 5 А. При токе замыкания 
менее 5 А, применяется защита на напряжение нулевой последовательности 




2. Многофазные К.З. Такие повреждения могут возникать  быть при 
развитии  повреждения, вызванного однофазным замыканием на землю. 
Такие повреждения несут за собой серьезные повреждения, поэтому должны 
отключаться с помощью быстродействующей защиты. Для защиты от 
многофазных К.З. применяют продольную дифференциальную защиту, 
которая основывается на сравнении токов, полученных от трансформаторов 
токов, установленных со стороны фазных и нулевых выводов генератора. 
3. Повреждения обмотки ротора. Распространенными 
повреждениями обмотки ротора являются различные замыкания на землю. 
Замыкания в одной точке не сопровождаются большими токами и не влияют 
на работу генератора. Однако при этом возникает опасность повреждения 
цепи возбуждения в другой точке. При его появлении часть обмотки ротора 
шунтируется, что приводит к искажению магнитного поля машины. Этот 
процесс может стать причиной возникновения вибрации и разрушения 
подшипников и уплотнений вала генератора. Возникновение дуги  может 
вызвать обгорание изоляции и оплавление меди обмотки. На мощных 
турбогенераторах защита от повреждений в одной точке выполняется с 
помощью наложения на цепь возбуждения напряжения переменного тока. 
Для маломощных генераторов повреждение выявляется при помощи 
периодических измерениях изоляции цепи возбуждения.  
3.1.2 Аномальные режимы работы и выполнение защиты 
турбогенераторов 
1. Несимметричные режимы. Несимметричные токи трехфазной 
обмотки ротора создают эллиптическое магнитное поле, вращающееся 
навстречу движения ротора с двойной синхронной скоростью и наводящее в 
роторных контурах токи двойной частоты. Вследствие чего возникают 
дополнительные потери в генераторе, а так же возникает повышение нагрева 
элементов ротора, что может привести к оплавлению концевых клиньев, 




несимметричных режимов применяется токовая защита обратной 
последовательности, в которой для генераторов большой мощности 
используется интегральная характеристика выдержки времени, 
соответствующая тепловой характеристике генератора, или выполняется 
ступенчатой для генераторов малой мощности. 
2. Перегрузки обмоток статора и ротора. Режим возникает при 
понижении напряжения в сети, на которую работает энергоблок, которое 
возникает из-за недостатка реактивной мощности. Также перегрузка 
генератора по току статора может стать следствием неисправности в системе 
возбуждения, вызывающей сильное увеличение тока статора. Для 
предотвращения перегрузки производится автоматическое снижение тока 
возбуждения при помощи АРВ и защиты ротора от перегрузки. Для защиты 
от симметричной перегрузки применяется максимальная токовая защита, 
отстроенная от наибольшей выдержки времени резервных защит. 
3. Повышение напряжения. Данный режим возникает при работе 
генератора в условиях холостого хода, причиной которого может стать 
неисправность в системе возбуждения или обрыв цепей напряжения АРВ. 
Защита от повышения напряжения выполняется на максимальном реле 
напряжения с высоким коэффициентом возврата и реагирует на повышение 
напряжения больше 1,2Uном. Защита выводится из действия при работе 
генератора на нагрузку. 
4. Потеря возбуждения. При потере возбуждения генератор 
переходит в асинхронный режим, получает возбуждение от сети и выдает 
активную мощность. При этом увеличивается частота и возникает 
скольжение 0,3-0,7%, которое вызывает вихревые токи, вызывающие 
местные нагревы бандажных колец, пазовых клиньев и зубцов ротора. В 
условиях рассматриваемого режима из-за потребления большой  реактивной 




напряжение на выводах генератора. Вследствие этого выдаваемая 
генератором активная мощность должна быть ограничена. [10, стр. 123] 
3.2 Виды повреждения, аномальные режимы работы и способы 
выполнения защиты трансформаторов и автотрансформаторов 
3.2.1 Повреждения трансформаторов и автотрансформаторов и 
защита от них 
1. Витковые замыкания. При витковых замыканиях трансформатора 
(автотрансформатора) ток в неповрежденных частях изменяется 
незначительно, при увеличении тока поврежденного участка в несколько раз. 
В связи с этим требуется высокая чувствительность защиты для выявления 
повреждения на ранней стадии, так как оно может перейти в однофазное К.З. 
на землю или многофазное. Для защиты от внутренних повреждений (от 
внутренних замыканий) применяют газовую защиту, имеющую два элемента: 
сигнальный (срабатывающий при слабом газообразовании) и отключающий 
(действующий при быстром выделении большого объема газа). 
2. Многофазные и однофазные К.З. Многофазные К.З. могут 
возникать в любой из обмоток трехфазного трансформатора. Однофазные 
К.З. возникают в обмотках, присоединенных к сети с заземленной 
нейтралью. При больших значениях тока К.З. повреждения могут привести к 
сильным повреждениям, что обуславливает необходимое быстродействие 
защиты. Для защиты от многофазных и однофазных К.З. применяют 
дифференциальную защиту с зоной действия, ограниченной 
трансформаторами тока. 
3.3 Особенности выполнения защит генератора и трансформаторара при 






















3.4.2 Защита силового трансформатора 
Устройства релейной защиты трансформатора ТДЦ-2500000/110 (Т2) 
приведены в таблице 3.4.2. 
Таблица 3.4.2 – Защита силового трансформатора 
# Тип защиты Особенности реализация Расчет 
1 Газовая защита 




















кассете и включает в 
себя три фазных 
модуля, модуль 




































Токовая защита  
нулевой 
последовательности 
от токов внешнего 
короткого 




выполняется в виде 
трех ступеней 
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3.4.3 Защита трансформатора собственных нужд 
Устройства релейной защиты трансформатора ТРДНС-25000/15 















5. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И          
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
Цель раздела финансовый менеджмент –  произвести  расчет экономической 
части нашего проекта, разработать план выполнения работ, рассчитать 
зарплату исполнителям проекта, выполнить экспертную оценку   
конкурентоспособности поставщиков трансформаторов, определить 
ресурсоэффективность   исследования. 
5.1 Оценка конкурентоспособности поставщиков трансформаторов  
Экономическая оценка является одним из важных факторов для принятия 
решения о строительстве и целесообразности размещения любого объекта в 
заданной экономической зоне, в том числе и объектов топливно-
энергетического комплекса. Эксперты оценили характеристики проектов по 0 
балльной шкале (10- max). Далее они оценили  важность каждого критерия 
по 6 балльной шкале (bj). Затем был определен весовой коэффициент (wj = 
bj/Σ bj). Исследуемые поставщики приведены в таблице 5.0 









 Таблица 5.1 Определение экспертной оценки конкурентоспособности 





Факторы конкурентоспособности проектов(от о 






































5 9 9 8 5 36 
3 Америка 
(Delaver) 
6 9 9 8 5 37 
4 Китай 
(Deahan) 
9 5 6 5 4 29 
 bj (от 0 до 
6) 
6 6 5 5 2 24 
 wj= bj/Σ 
bj 
0,25 0,25 0,21 0,21 0,08 1 
Далее проведем корректировку оценок с учетом весовых коэффициентов. 



















































2,25 1,25 1,26 1,05 0,32 6,13 
 
 





Таблица 5.1.3 Определение экспертной оценки конкурентоспособности 










Факторы конкурентоспособности проектов(от о 






























7 8 8 7 8 38 







10 4 4 4 4 26 
 bj (от 0 до 
6) 
6 6 5 5 2 24 
 wj= bj/Σ 
bj 
0,25 0,25 0,21 0,21 0,08 1 
 
























































2,5 1 0,84 0,84 0,32 5,5 
Затем был опрошен эксперт за номером 3: 
Таблица 5.1.6. Определение экспертной оценки конкурентоспособности 










Факторы конкурентоспособности проектов(от о 






























6 10 10 10 6 42 
3 Америка 
(Delaver) 
6 10 10 9 6 41 
4 Китай 
(Deahan) 
10 6 7 7 5 35 
 bj (от 0 до 
6) 
6 6 5 5 2 24 
 wj= bj/Σ 
bj 
0,25 0,25 0,21 0,21 0,08 1 
Продолжение таблицы 5.1.6 
Далее проведем корректировку оценок с учетом весовых коэффициентов. 



















































2,5 1,5 1,47 1,47 0,4 7,34 
Продолжение таблицы 5.1.7 
Итоговые оценки экспертов. Записываем взвешанные оценки  из последнего 
столбца таблицы по каждому эксперту. Складываем данные по  каждому 
проекту. Отдаем прдпочтение проекту, получившему максимальную сумму. 

















7,05 7,17 7,43 21,65 
2 Европа (TransfEco) 7,47 7,54 8,68 23,69 




4 Китай (Deahan) 6,13 5,5 7,34 18,97 
По решению экспертов предпочтительней закупка трансформаторв  для КЭС 
из Европы. 
5.2 Планирование работ 
Планирование комплекса предполагаемых работ осуществляется в 
следующем порядке:  
 определение структуры работ в рамках научного исследования;  
 определение участников каждой работы; 
 установление продолжительности работ; 
 построение графика проведения научных исследований. 
Проектная команда – 2 человека, руководитель и инженер. Перечень работ 




















Продолжение таблицы 5.3 







Таблица 5.4.1 – Затраты на оборудование 








1 Компьютер 1 45000 45000 













Таблица 5 – Баланс рабочего времени 
Показатели рабочего времени Руководитель Инженер 
Календарное число дней 366 366 
Количество нерабочих дней: 
 выходные дни и праздничные дни 
52 119 
Потери рабочего времени: 
 отпуск и невыходы по болезни 
52 28 
Действительный годовой фонд рабочего 
времени 
262 219 


















Руководитель 20 389,99 0,3 0,2 1,3 39 760,5 1 520,2 32 48646,4 















В данном пункте рассчитывается амортизация персонального компьютера, 
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 где И – итоговая сумма ПК в 
тыс. руб.;  
т – время использования в годах. 
Результаты расчета амортизации представим в таблице 8: 



























1 45 45 
33,3% 3712 руб. 




Продолжение таблицы 5.5 
 












































1. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и 
подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного 
проектирования: Учебное пособие для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1989.-
608 с. 
2. Макаричев Ю.А., Овсяников В.Н. Синхронные машины: Учебное 
пособие для вузов. – Самара. Самар. гос. техн. ун-т, 2010 – 156 с. : ил. 
3. Файбисович Д.Л. Справочник по проектированию электрических                     
сетей /– 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ЭНАС, 2012. – 376 с. :ил. 
4. Васильев А.А., Крючкова И.П., Наяшкова Е.Ф., Околович М.Н. 
Электрическая часть станций и подстанций: учебник. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – Москва: Энергоатомиздат, 1990. – 576 с.: ил. 





6. Коршунова Л.А., Кузьмина Н.Г. Технико-экономическое обоснование 
инновационного проекта: методические указания по выполнению 
экономического раздела ВКР для студентов энергетических специальностей 
всех форм обучения. – Томск: Изд-во Томского политехнического 
университета, 2012. – 42 с. 
7. Продукция Microsoft [Электронный ресурс] цены на продукцию 
Microsoft  URL: https://products.office.com/ru-ru/Visio/microsoft-visio-plans-and-
pricing-compare-visio-options, свободный,2016. (дата обращения 2.04.2016) 
8. Электрооборудование [Электронный ресурс] Автотрансформаторы 
URL: https://www.elec.ru/catalog/r1138_2453_g0_7/, свободный,2010. (дата 
обращения 20.02.2016) 
9. Районный коэффициент к заработной плате в 2016 году  [Электронный 
ресурс] Томская область URL: http://subsidii.net/, свободный,2016. (дата 
обращения 24.02.2016) 
10. Методические указания по разработке раздела «Производственная и 
экологическая безопасность» выпускной квалификационной работы для 
студентов всех форм обучения /Сост. М.Э. Гусельников, В.Н. Извеков, Н. В. 
Крепша, В.Ф. Панин. – Томск: Изд-во ТПУ, 2006. – 42 с. 
11. СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Физические фокторы окружающей природной 
среды. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 
общественных зданий. – М.: Госкомсанэпиднадзор России, 1996. 
12. ГОСТ Р 54200-2010. Ресурсосбережение.  Производство энергии. 
Руководство по применению нилучших доступных технологий для 
повышения энергоэффективности при сжигании различных видов топлив. 
Москва (Редакция от 16.01.2015). – М.: Стандартинформ, 2011. 
13. ГОСТ Р 50831-95. Установки котельные. Тепломеханическое 
оборудование. Общие технические требования. Москва (Редакция от 




14. Методы и средства защиты человека от опасных и вредных 
производственных факторов. Учебное пособие /Сост. И.М. Башлыков, О.В.  














Приложение С - Программный расчет продолжительных режимов 
 ----- Расчет перетоков мощности через один автотрансформатор связи ----- 
 
 
